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1) obsługę i wykup obligacji, 

2) rejestr posiadaczy obligacji, zwany dalej "reje
strem". 

2. Zakres obowiązków agenta emisji określa umo
wa zawarta z emitentem. 

3. W ramach obowiązków wykonywanych na pod
stawie umowy, o której mowa w ust. 2, agent emisji 
może współdziałać z innymi podmiotami. 

4. Agent emisji jest wskazany w liście emisyjnym. 

5. Obowiązki kierownika konsorcjum oraz agenta 
emisji Minister Finansów może powierzyć temu same
mu podmiotowi. 

§ 5. 1. Nabywca obligacji otrzymuje świadectwo 
nabycia obligacji, które podlega ujawnieniu w reje
strze. 

2. Obligacja może być wydana w formie dokumen
tu, o ile jest to dopuszczalne na danym rynku. 

3. O ile prawo rynku, na którym obligacje mają być 
przedmiotem obrotu, nie stanowi inaczej, przeniesie
nie praw z obligacji następuje: 

1) przez wydanie obligacji w formie dokumentu do 
rąk nabywcy oraz wpisanie do rejestru, 

2) przez złożenie w rejestrze świadectwa nabycia ob
ligacji wraz z wypełnionym formularzem zbycia ob
ligacji; w przypadku gdy zbywca nie otrzymał obli
gacji w formie dokumentu, wydanie nowego świa
dectwa nabycia obligacji podlega ujawnieniu w re
jestrze. 

§ 6. 1. Wykup obligacji lub wypłata odsetek nastę
puje ze środków budżetu państwa, w terminach okre
ślonych w liście emisyjnym. 

2. Spełnienie świadczenia emitenta z tytułu wypła
ty odsetek lub wykupu obligacji następuje przez uzna
nie rachunku agenta emisji w terminie oraz miejscu 
określonym w zawartej z nim umowie lub w prospek
cie emisyjnym. 

3. Wypłata odsetek i wykup obligacji następuje do 
rąk osób ujawnionych w rejestrze w dniu ustalenia 

praw do świadczeń z tytułu obligacji; dzień ustalenia 
praw przypada w terminie wskazanym w liście emisyj
nym. 

4. Przez dzień ustalenia praw do świadczeń z tytułu 
obligacji rozumie się dzień, w którym określony zosta
je stan posiadania obligacji, w celu ustalenia podmio
tów uprawnionych do otrzymania, w dniu wymagalno
ści, świadczeń z tytułu obligacji. 

§ 7. 1. Emitent może wezwać posiadaczy obligacji 
do bezwarunkowego, przedterminowego wykupu 
bądź też może przyznać posiadaczowi obligacji prawo 
wezwania emitenta do bezwarunkowego, przedtermi
nowego wykupu. 

2. Warunki oraz sposób realizacji przedterminowe
go wykupu są określone w liście emisyjnym. 

§ 8. 1. Roszczenie o wykup obligacji ulega przedaw
nieniu po upływie dziesięciu lat od dnia, w którym 
przypada termin wykupu, z zastrzeżeniem ust. 3, chyba 
że prawo obowiązujące na rynku, na którym następuje 
emisja, stanowi inaczej. 

2. Roszczenie o wypłatę należnych odsetek ulega 
przedawnieniu po upływie trzech lat od dnia, w którym 
przypada termin ich płatności, z zastrzeżeniem ust. 3, 
chyba że prawo obowiązujące na rynku, na którym na
stępuje emisja, stanowi inaczej. 

3. W przypadku gdy emitent nie przekaże agentowi 
emisji środków na wykup obligacji lub wypłatę należ
nych odsetek, termin przedawnienia biegnie od dnia 
otrzymania przez posiadacza obligacji zawiadomienia 
o gotowości agenta emisji do wypłaty należności. 

§ 9. Jeżeli dzień, w którym na podstawie rozporzą
dzenia lub listu emisyjnego powstaje obowiązek wyko
nania czynności, przypada na dzień ustawowo wolny 
od pracy, sobotę lub inny wolny dzień ustalony odręb
nymi przepisami, termin wykonania tej czynności upły
wa w pierwszym dniu roboczym po tym dniu, chyba że 
prawo obowiązujące na danym rynku stanowi inaczej. 

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie po upły
wie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Minister Finansów: w z. J. Bauc 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 

z dnia 6 września 1999 r. 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy magazynowaniu, napełnianiu 
i rozprowadzaniu gazów płynnych. 

Na podstawie art. 237 15 § 2 Kodeksu pracy zarządza 
się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa wymagania bezpie
czeństwa i higieny pracy przy magazynowaniu i roz-
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prowadzaniu gazów płynnych oraz napełnianiu zbior
ników tymi gazami. 

§ 2. 1. Przez gazy płynne należy rozumieć ropopo
chodne gazy skroplone propan, butan i mieszaninę 
propan-butan, zakwalifikowane do materiałów niebez
piecznych w grupie wybuchowości II A. 

2. Klasyfikację i skład gazu płynnego określają Pol
skie Normy. 

§ 3. 1. Zasady oceny i klasyfikacji stref zagrożenia 
wybuchem oraz wymiary tych stref przy magazynowa
niu, napełnianiu i rozprowadzaniu gazu płynnego okre
ślają przepisy o ochronie przeciwpożarowej oraz prze
pisy techniczno-budowlane. 

2. Instalacje i urządzenia elektryczne oraz teleko
munikacyjne znajdujące się w pomieszczeniach i stre
fach zagrożenia wybuchem powinny odpowiadać wa
runkom technicznym określonym w odrębnych przepi
sach, o których mowa w ust. 1, i Polskich Normach. 

§ 4. 1. Pracodawca jest zobowiązany wyposażyć 
stanowiska pracy związane z magazynowaniem, na
pełnianiem i rozprowadzaniem gazu płynnego w pod
ręczny sprzęt gaśniczy. 

2. Aparatura, urządzenia i środki ochrony indywi
dualnej oraz instalacje przeciwpożarowe i podręczny 
sprzęt gaśniczy stanowiące wyposażenie pracowników 
i stanowisk pracy powinny być utrzymywane w pełnej 
sprawności technicznej. 

3. Lokalizację i rodzaj podręcznego sprzętu gaśni
czego oraz jego oznakowanie znakami bezpieczeństwa 
określają przepisy o ochronie przeciwpożarowej i Pol
skie Normy. 

§ 5. Prace naprawcze poza procesem technologicz
nym wykonywane w strefach zagrożenia wybuchem 
należy traktować jako prace szczególnie niebezpieczne, 
określone w ogólnych przepisach bezpieczeństwa i hi
gieny pracy. 

§ 6. 1. Na terenie rozlewni i baz gazu płynnego do 
ruchu dopuszcza się wyłącznie pojazdy z silnikiem wy
sokoprężnym lub innym w wykonaniu przeciwwybu
chowym. 

2. Pojazdy, o których mowa w ust. 1, powinny po
ruszać się po wydzielonych pasach ruchu. 

§ 7. Prace związane z napełnianiem, przechowywa
niem i rozprowadzaniem gazu płynnego oraz konser
wacją urządzeń technologicznych mogą wykonywać 
wyłącznie pracownicy posiadający kwalifikacje okre
ślone w odrębnych przepisach. 

§ 8. Do napełniania gazem płynnym i magazyno
wania tego gazu dopuszcza się tylko specjalnie do te
go celu przeznaczone zbiorniki ciśnieniowe, spełniają
ce wymagania określone w przepisach dozoru tech
nicznego i Polskich Normach. 

§ 9. 1. Pracodawca jest zobowiązany do opracowa
nia na podstawie niniejszego rozporządzenia oraz in-

nych przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, 
mających zastosowanie przy instalacjach do gazu 
płynnego, szczegółowych instrukcji zakładowych dla 
poszczególnych etapów procesu technologicznego, 
pomieszczeń i stanowisk pracy, jak również instrukcji 
sposobu postępowania w razie zagrożeń związanych 
z awarią instalacji. 

2. Pracodawca jest zobowiązany zapoznać pracow
ników z instrukcjami, o których mowa w ust. 1. 

§ 10. Pracownicy zatrudnieni w rozlewni gazu płyn
nego i na stanowiskach przeładunkowych cystern ko
lejowych lub samochodowych powinni być przeszko
leni w zakresie udzielania pierwszej pomocy, ratownic
twa chemicznego oraz przepisów przeciwpożarowych, 
zgodnie z odrębnymi przepisami. 

§ 11. 1. Magazyny i składowiska butli z gazem płyn
nym znajdujące się na placach powinny być wyposa
żone w instalacje odgromowe zgodnie z Polskimi Nor
mami. 

2. W magazynach i składowiskach, o których mowa 
w ust. 1, należy zapewnić dostęp do butli umożliwiają
cy prowadzenie akcji ratowniczej. 

§ 12. 1. Butle z gazami płynnymi o pojemności do 
11 kg gazu powinny być składowane w pozycji stojącej, 
nie więcej niż w trzech warstwach. 

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do składowania bu
tli z gazem o pojemności do 11 kg w kontenerach lub 
na paletach. 

3. Odległości magazynowania butli z gazem płyn
nym od budynków mieszkalnych, zamieszkania zbioro
wego i użyteczności publicznej oraz dróg określają od
rębne przepisy. 

4. Zabrania się magazynowania butli z gazem płyn
nymw: 

1) pomieszczeniach znajdujących się poniżej poziomu 
gruntu, 

2) pomieszczeniach, w których znajdują się studzien
ki, otwory kanalizacyjne lub inne nie wentylowane 
zagłębienia, 

3) pomieszczeniach do przechowywania produktów 
żywnościowych, 

4) składach materiałów wybuchowych, łatwo palnych 
lub żrących, 

5) kotłowniach, hydroforniach i węzłach cieplnych, 

6) garażach i pomieszczeniach, w których znajdują się 
pojazdy silnikowe. 

§ 13. Zbiorniki do magazynowania gazu płynnego 
powinny być: 

1) wyposażone w armaturę i osprzęt zgodnie z przepi
sami technicznymi i Polskimi Normami, 

2) dopuszczone do eksploatacji zgodnie z przepisami 
o dozorze technicznym. 

§ 14. 1. Do armatury i osprzętu zbiorników z gazem 
płynnym powinien być zapewniony łatwy dostęp. 
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2. Przenośne oświetlenie elektryczne wykorzysty
wane podczas pracy przy zbiornikach z gazem płyn
nym powinno mieć wykonanie przeciwwybuchowe 
i napięcie nie wyższe niż 24 V. 

§ 15. 1. Działalność gospodarcza w zakresie napeł
niania butli gazem płynnym może być prowadzona wy
łącznie przez podmioty spełniające wymagania okre
ślone w odrębnych przepisach. 

2. Każda butla napełniona gazem płynnym powin
na być opatrzona znakiem identyfikacyjnym rozlewni 
gazu. 

§ 16. 1. Zabrania się napełniania gazem płynnym 
butli, których stan techniczny nie odpowiada wymaga
niom bezpiecznej eksploatacji, a w szczególności butli: 

1) do gazu innego niż ten, na który butla jest przezna
czona, 

2) bez wymaganego oznaczenia, 

3) z nieczytelnymi lub nieprawidłowymi oznaczenia-
mi, 

4) po upływie terminu badania okresowego, 

5) z nieszczelnym lub uszkodzonym zaworem, 

6) z uszkodzeniami powierzchni, 

7) poddanych działaniu płomieni, 

8) wyposażonych w zawory, których konstrukcja 
umożliwia demontaż zaworu w celu przeprowadze
nia naprawy. 

2. Zabrania się napełniania gazem płynnym butli, 
których powłoka ma barwę czerwoną lub żółtą. 

§ 17. Pracownik, przed napełnieniem butli gazem 
płynnym, jest zobowiązany dokładnie skontrolować: 

1) szczelność instalacji, 

2) ustawienie parametrów urządzeń napełniających 
i prawidłowość ich działania. 

§ 18. Butle nowe lub po regeneracji, przed napeł
nieniem gazem płynnym, należy odpowietrzyć. 

§ 19. Transportery butli i urządzenia napełniające 
powinny być wyposażone we wspólne awaryjne wy
łączniki. 

§ 20. 1. Uruchomienie agregatu pompowego do 
gazu płynnego może nastąpić wyłącznie po uprzednim 
napływie gazu płynnego do pompy. 

2. Eksploatacja agregatów pompowych i sprężarek 
do gazu powinna odbywać się zgodnie z dokumentacją 
techniczno-ruchową producenta urządzeń. 

3. Agregaty i inne urządzenia podczas przeglądów 
lub napraw należy zabezpieczyć przed przypadkowym 
włączeniem i wyposażyć w tablice ostrzegawcze o tre
ści: "Nie uruchamiać - naprawa". 

4. Podczas przeglądu lub napraw agregatów i in
nych urządzeń należy je odłączyć od instalacji armatu
rą odcinającą, opróżnić z gazu i wyłączyć zasilanie elek
tryczne. 

§ 21. 1. Zabrania się przeprowadzania jakichkol
wiek napraw urządzeń i instalacji rozlewni gazu płyn
nego podczas ruchu agregatów pompowych, sprężar
kowych i innych urządzeń technologicznych rozlewni 
oraz podczas pracy urządzeń i instalacji napełniają
cych. 

2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1, dotyczy również 
stanowiska załadunku i rozładunku zbiorników cystern 
samochodowych i kolejowych. 

3. Załadunek lub rozładunek cystern samochodo
wych i kolejowych w bazach gazu płynnego powinien 
odbywać się na stanowiskach posiadających stacjo
narne instalacje przeładunkowe wyposażone w urzą
dzenia przeciwpożarowe zgodnie z warunkami tech
nicznymi. 

§ 22. 1. Każdą napełnioną butlę poddaje się dodat
kowej kontroli wagowej, a w przypadku przekroczenia 
dopuszczalnego napełnienia gazem określonego w od
rębnych przepisach, należy usunąć jego nadmiar i do
konać ponownego sprawdzenia butli. 

2. Wagi kontrolne powinny być poddawane legali
zacji, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

§ 23. 1. Zawór butli po napełnieniu należy poddać 
kontroli szczelności w kąpieli wodnej lub przy pomocy 
elektronicznego urządzenia do wykrywania nieszczel
ności. 

2. Kontrola, o której mowa w ust. 1, obejmuje kon
trolę połączenia gwintowego zaworu z butlą oraz kon
trolę szczelności zaworu w pozycji otwartej z zaślepio
nym wylotem zaworu. 

3. Pracownik, który stwierdzi nieszczelność butli po 
napełnieniu gazem płynnym w miejscach, o których 
mowa w ust. 2, powinien niezwłocznie oddać butlę do 
naprawy. 

§ 24. Opróżnianie butli oraz upuszczanie gazu mo
że odbywać się wyłącznie przy użyciu urządzenia do 
odsysania gazu. 

§ 25. 1. Butle napełnione gazem płynnym przezna
czone do eksploatacji powinny być wyposażone 
w osłonę zaworu oraz w nakrętkę zaślepiającą na króć
cu przyłączeniowym. 

2. W handlu detalicznym butle z gazem powinny 
być rozprowadzane wraz z instrukcją ich bezpiecznego 
przechowywania i przyłączania do urządzeń gazowych. 

3. Butla z zaworem do odbioru fazy ciekłej powin
na być opatrzona etykietą ostrzegającą o zakazie jej 
użytkowania w gospodarstwach domowych. 

4. Zaleca się, aby króciec przyłączeniowy zaworu 
butli, o której mowa w ust. 3, miał konstrukcję unie
możliwiającą podłączenie reduktora stosowanego do 
butli przeznaczonej do poboru fazy gazowej. 

§ 26. Przy stosowaniu wielozmianowej organizacji 
pracy pracownicy obsługujący urządzenia technolo
giczne baz, magazynów, rozlewni i stacji gazu płynne-
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go mogą opuścić swoje stanowiska pracy tylko wów
czas, gdy przekażą obowiązki pracownikom następnej 
zmiany. 

§ 27. 1. Przed przystąpieniem do napełniania lub 
opróżniania cystern kolejowych i samochodowych na
leży: 

1) unieruchomić cysterny za pomocą klinów, przy 
czym niedozwolone jest stosowanie klinów do wy
hamowywania wagonów, 

2) założyć instalację uziemiającą, 

3) sprawdzić ich stan techniczny, przy czym kontrola 
stanu technicznego cystern kolejowych przed na
pełnieniem lub rozładunkiem powinna być ewi
dencjonowana. 

2. Podczas napełniania lub opróżniania cystern ko
lejowych: 

1) co najmniej dwóch pracowników powinno stale 
przebywać przy cysternach, kontrolując przebieg 
procesu napełniania lub opróżniania, 

2) bocznica kolejowa powinna być zamknięta oraz 
oznakowana tablicami ostrzegawczymi informują
cymi o zakazie wstępu; przy ograniczonej widocz
ności tablice te należy oświetlić i oznakować czer
wonym światłem. 

3. Zabrania się: 

1) napełniania i opróżniania cystern kolejowych i sa
mochodowych podczas wyładowań atmosferycz
nych, 

2) manewrowania cysternami kolejowymi lub samo
chodowymi przy podłączonych przewodach rozła
dunkowo-załadunkowych. 

§ 28. Rurociągi fazy ciekłej gazu płynnego powinny 
być wyposażone w zdalnie sterowane zawory odcina
jące z możliwością ich ręcznego zamknięcia, usytuowa
ne poza budynkiem rozlewni gazu płynnego i poza sta
nowiskami przeładunkowymi cystern kolejowych i sa
mochodowych. 

§ 29. 1. Napełnianie gazem płynnym nowej instala
cji lub instalacji po remoncie może nastąpić wyłącznie 
po dokonaniu odbioru końcowego i przekazaniu insta
lacji do rozruchu. 

2. Rurociągi oraz zbiorniki gazu płynnego przed 
wprowadzeniem gazu płynnego należy odpowietrzyć. 

§ 30. 1. Wąż elastyczny do przeładunku gazu płyn
nego powinien mieć atest i założoną metrykę oraz być 
poddany próbie ciśnieniowej co najmniej raz w roku. 

2. Wąż elastyczny do przeładunku gazu płynnego 
wykazujący uszkodzenia lub po okresie używania okre
ślonym przez producenta powinien zostać wycofany 
z użytku. 

3. W przypadku braku określenia przez producenta 
okresu używania węża elastycznego, o którym mowa 
w ust. 2, powinien on być wycofany z eksploatacji naj
później po 3 latach. 

§ 31. W zakresie magazynowania, napełniania i roz
prowadzania gazów płynnych propanowo-butano
wych nie mają zastosowania przepisy rozporządzenia 
Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia 
z dnia 15 maja 1954 r. w sprawie bezpieczeństwa i hi
gieny pracy przy użytkowaniu butli z gazami sprężony
mi, skroplonymi i rozpuszczonymi pod ciśnieniem (Dz. 
U. Nr 29, poz. 115). 

§ 32. Traci moc rozporządzenie Ministra Gospodar
ki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1971 r. w sprawie bez
pieczeństwa i higieny pracy w zakładach gazyfikacji 
bezprzewodowej (Dz. U. Nr 23, poz. 216). 

§ 33. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 
3 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 16 ust. 1 
pkt 8 i ust. 2 oraz § 28, które wchodzą w życie po upły
wie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia. 

Minister Gospodarki: J. Steinhoff 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ 

z dnia 7 września 1999 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubez
pieczenia emerytalne i rentowe. 

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 13 października 
1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. 
Nr 137, poz. 887 i Nr 162, poz. 1118 i 1126 oraz z 1999 r. 
Nr 26, poz. 228) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki So
cjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegóło
wych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. Nr 161, 

poz. 1106 i z 1999 r. Nr 49, poz. 488) w § 2 w ust. 1 po 
pkt 1a dodaje się pkt 1b w brzmieniu: 

,,1b) nagrody Ministra Gospodarki za szczególne 
osiągnięcia w eksporcie,". 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia. 

Minister Pracy i Polityki Socjalnej: w z. E. Lewicka 




