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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPO¸ECZNEJ1)

z dnia 26 lutego 2004 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie bezpieczeƒstwa i higieny pracy przy magazynowaniu, nape∏nianiu
i rozprowadzaniu gazów p∏ynnych

Na podstawie art. 23715 § 2 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r.
Nr 21, poz. 94, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´-
puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Gospodarki z dnia
6 wrzeÊnia 1999 r. w sprawie bezpieczeƒstwa i higieny
pracy przy magazynowaniu, nape∏nianiu i rozprowa-
dzaniu gazów p∏ynnych (Dz. U. Nr 75, poz. 846 oraz
z 2000 r. Nr 29, poz. 366) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) po § 3 dodaje si´ § 3a w brzmieniu:

„§ 3a. 1. Obowiàzki prowadzàcego zak∏ad,
w szczególnoÊci rozlewni´ gazu p∏ynne-
go oraz stanowiska za∏adunku i roz∏adun-
ku cystern kolejowych lub drogowych za-

liczane do zak∏adów o zwi´kszonym ryzy-
ku albo zak∏adów o du˝ym ryzyku wystà-
pienia powa˝nej awarii przemys∏owej
w rozumieniu przepisów rozporzàdzenia
Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia
2002 r. w sprawie rodzajów i iloÊci sub-
stancji niebezpiecznych, których znajdo-
wanie si´ w zak∏adzie decyduje o zalicze-
niu go do zak∏adu o zwi´kszonym ryzyku
albo zak∏adu o du˝ym ryzyku wystàpienia
powa˝nej awarii przemys∏owej (Dz. U.
Nr 58, poz. 535), okreÊlajà przepisy usta-
wy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo
ochrony Êrodowiska (Dz. U. Nr 62,
poz. 627, z póên. zm.3)).

2. Przy zaliczaniu zak∏adu do zak∏adu
o zwi´kszonym albo du˝ym ryzyku nale˝y
uwzgl´dniç maksymalnà iloÊç gazu mo-
gàcego znaleêç si´ w zbiornikach maga-
zynowych, magazynach butli oraz cyster-
nach.”;

2) § 15 otrzymuje brzmienie:

„§ 15. 1. Nape∏nianie butli gazem p∏ynnym mo˝e
odbywaç si´ wy∏àcznie w rozlewniach
gazu p∏ynnego, spe∏niajàcych wymaga-

———————
1) Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej kieruje

dzia∏em administracji rzàdowej — gospodarka, na podsta-
wie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporzàdzenia Prezesa Rady Mini-
strów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie szczegó∏owego
zakresu dzia∏ania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Spo∏ecznej (Dz. U. Nr 1, poz. 5).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113,
poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19,
poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120,
poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52,
poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123,
poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r.
Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660,
Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679 oraz z 2003 r. Nr 166,
poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081.

———————
3) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2001 r. Nr 115, poz. 1229, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 233, poz. 1957, z 2003 r.
Nr 46, poz. 392, Nr 80, poz. 717 i 721, Nr 162, poz. 1568,
Nr 175, poz. 1693, Nr 190, poz. 1865 i Nr 217, poz. 2124
oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177.



nia okreÊlone w przepisach rozporzàdze-
nia Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze-
Ênia 2000 r. w sprawie warunków tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadaç ba-
zy i stacje paliw p∏ynnych, rurociàgi dale-
kosi´˝ne do transportu ropy naftowej
i produktów naftowych i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 98, poz. 1067 oraz z 2003 r.
Nr 1, poz. 8).

2. Butla nape∏niana gazem p∏ynnym o po-
jemnoÊci powy˝ej 5 kg powinna posiadaç
trwa∏e oznakowanie obejmujàce ca∏à po-
wierzchni´ butli wskazujàce przedsi´bior-
c´ odpowiedzialnego za jej stan technicz-
ny.

3. Niedopuszczalne jest nape∏nianie gazem
p∏ynnym butli o pojemnoÊci powy˝ej 5 kg
bez pisemnej zgody przedsi´biorcy,
o którym mowa w ust. 2.

4. Nape∏nianie zbiornika sta∏ego gazem
p∏ynnym przez przedsi´biorc´ nieb´dàce-
go w∏aÊcicielem zbiornika mo˝e byç do-
konywane tylko na podstawie pisemnej
zgody w∏aÊciciela zbiornika.”;

3) § 21 otrzymuje brzmienie:

„§ 21. 1. Niedopuszczalne jest przeprowadzanie
jakichkolwiek napraw urzàdzeƒ i instala-
cji rozlewni gazu p∏ynnego podczas pra-
cy agregatów pompowych, spr´˝arko-
wych i innych urzàdzeƒ technologicznych
rozlewni oraz podczas pracy urzàdzeƒ
i instalacji przeznaczonych do nape∏nia-
nia.

2. Przepis ust. 1 dotyczy równie˝ stanowi-
ska za∏adunku i roz∏adunku cystern kole-
jowych i drogowych.

3. Za∏adunek lub roz∏adunek cystern kolejo-
wych lub drogowych w bazach gazu
p∏ynnego powinien odbywaç si´ na sta-
nowiskach posiadajàcych stacjonarne in-
stalacje prze∏adunkowe wyposa˝one
w urzàdzenia przeciwpo˝arowe.”;

4) § 27 otrzymuje brzmienie:

„§ 27. 1. Przed przystàpieniem do nape∏niania lub
opró˝niania cystern kolejowych i drogo-
wych nale˝y:

1) unieruchomiç cysterny za pomocà ha-
mulca postojowego oraz klinów o wy-
miarach odpowiadajàcych masie po-
jazdu i Êrednicy kó∏, przy czym niedo-
zwolone jest stosowanie p∏óz hamul-
cowych s∏u˝àcych do wyhamowywa-
nia wagonów,

2) pod∏àczyç instalacj´ uziemiajàcà oraz
za∏o˝yç sterowanie awaryjnego zamy-
kania zaworów nape∏niania i opró˝nia-
nia zbiornika,

3) sprawdziç ich ogólny stan techniczny,
przy czym wykonanie czynnoÊci

sprawdzenia tego stanu powinno byç
potwierdzone pisemnie przez osob´,
która je wykona∏a.

2. Podczas nape∏niania lub opró˝niania cy-
stern kolejowych:

1) co najmniej dwóch pracowników po-
winno stale przebywaç przy cyster-
nach, kontrolujàc przebieg procesu na-
pe∏niania lub opró˝niania,

2) bocznica kolejowa powinna byç za-
mkni´ta i oznakowana:

a) sygnalizatorami o zamkni´ciu toru,
zgodnie z przepisami rozporzàdze-
nia Ministra Transportu i Gospodar-
ki Morskiej z dnia 11 lutego 2000 r.
w sprawie szczegó∏owych zasad
i warunków prowadzenia ruchu na
liniach kolejowych (Dz. U. Nr 34,
poz. 400),

b) tablicami informujàcymi o zakazie
wjazdu pojazdów oraz ruchu pie-
szych podczas roz∏adunku cystern
kolejowych, zgodnie z przepisami
rozporzàdzenia Ministrów Infra-
struktury oraz Spraw Wewn´trznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r.
w sprawie znaków i sygna∏ów dro-
gowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393).

3. Niedopuszczalne jest:

1) nape∏nianie i opró˝nianie cystern kole-
jowych i drogowych podczas wy∏ado-
waƒ atmosferycznych,

2) manewrowanie cysternami kolejowy-
mi lub drogowymi przy pod∏àczonych
przewodach roz∏adunkowo-za∏adunko-
wych.”;

5) § 30 otrzymuje brzmienie:

„§ 30. 1. W´˝e elastyczne do prze∏adunku gazu
p∏ynnego wraz z koƒcówkami przy∏àcze-
niowymi powinny posiadaç atest i za∏o-
˝onà metryk´ oraz byç poddawane pró-
bie ciÊnieniowej i badaniu ciàg∏oÊci uzie-
mieƒ co najmniej raz w roku.

2. W´˝e elastyczne do prze∏adunku gazu
p∏ynnego, po okresie u˝ywania okreÊlo-
nym przez producenta lub z uszkodzenia-
mi, powinny byç wycofane z u˝ytkowa-
nia.

3. W przypadku braku okreÊlenia przez pro-
ducenta okresu u˝ywania w´˝y elastycz-
nych, o których mowa w ust. 2, powinny
one byç wycofane z eksploatacji najpóê-
niej po 3 latach ich u˝ytkowania.”. 

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej:
J. Hausner
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